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El presente proyecto tiene por objeto el estudio de un sistema de calefacción 
para una vivienda unifamiliar mediante una bomba de calor de compresión mecánica. 
El servicio de calefacción será diseñado para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de confort en el interior de la vivienda durante los meses más fríos del 
año.  
 
En primer lugar se estudiará el tipo de vivienda, dimensiones, así como su 
situación, aspectos necesarios para calcular la carga térmica del edificio, que 
determinará la energía y potencia necesaria a suministrar por la instalación. Se 
considerará la carga térmica de transmisión, así como la de renovación del aire, 
infiltraciones e interna. Este cálculo se realizará garantizando el cumplimiento de la 
normativa vigente, tanto del Código Técnico de la Edificación (CTE), como del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE). 
 
 Esto permitirá dimensionar la instalación y seleccionar el sistema adecuado 
entre los existentes en el mercado. La bomba de calor seleccionada será reversible, 
aunque en este proyecto sólo se analizará su funcionamiento como bomba de calor. 
De tal forma que el foco del que se extrae el calor que se introduce en la vivienda, en 




Figura 1. Esquema de funcionamiento de la bomba de calor para calefacción 
 
A partir de la bomba de calor seleccionada se realizarán una serie de análisis de 
funcionamiento en la misma. Se llevará a cabo un proceso de simulación del sistema 
de calefacción para la época de invierno, periodo comprendido desde el 1 de 
Noviembre al 30 de Abril, en cual se mostrarán los resultados de las variables más 
representativas. Este estudio tomará como base los datos climatológicos del año 2010, 
datos reales atmosféricos medidos en periodos de diez minutos para todos los días del 
año. El equipo encargado de tomar estos datos se encuentra instalado en Arganda del 
Rey, Madrid, en las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 
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El equipo que funcionará como bomba de calor será del tipo aire-aire, 
empleando un fluido de trabajo, refrigerante, que circulará por el interior de la 
máquina de compresión mecánica transfiriendo el calor desde ese lugar hacia el 
exterior. Teniendo en cuenta el refrigerante empleado por la bomba de calor se 
realizará una valoración medioambiental en la cual se conseguirán extraer 
conclusiones acerca del impacto ambiental generado por la solución adoptada. 
 
Además de esto, por medio de un estudio comparativo entre la bomba de calor 
y un sistema convencional, caldera de gas natural y gasóleo C, se pretenderán mostrar 
las principales ventajas o inconvenientes de un sistema frente al otro, comentando la 
mejor solución para el caso estudiado. Este análisis permitirá obtener una serie de 
conclusiones acerca de los sistemas existentes en el mercado y sus principales 
características como sistema de calefacción. 
 
Por último se realizará el presupuesto para el sistema de calefacción 
seleccionado, la bomba de calor, y su instalación en la vivienda. En este punto se 
mostrará el coste del equipo para el servicio de calefacción de la vivienda estudiada. 
 
Los anexos del proyecto incorporarán información acerca del equipo 
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2. CARGA TÉRMICA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
 La vivienda unifamiliar objeto de estudio se trata de una casa real situada en 
Madrid. Consta de dos plantas principales, una baja con 103 m2 y una buhardilla con 
95 m2, además de un garaje con 116 m2. Su situación la hace colindar a ambos lados 
con dos viviendas habitadas y climatizadas, limitando la zona de transferencia de calor 
a las dos fachadas, principal y posterior, tejado y garaje de la casa. Todas las medidas 





Figura 2. Fachada principal (izquierda) y fachada posterior (derecha)  de la casa 
 
 Para facilitar el cálculo de la carga térmica se detallarán en la siguiente tabla las 
superficies características de la vivienda: 
 
 
Superficie Área (m2) 
Muro exterior (Planta Baja) 45,13 
Muro exterior (Garaje) 27,8 
Suelo de entreplanta con el garaje 90,33 
Tejado 105,1 
Puerta Principal 1,89 
Puerta (Garaje) 6,75 
Ventanas (Planta Baja) 12,58 
Ventanas (Planta Alta) 3,75 
Ventanas (Garaje) 5,5 
  




Calefacción de una vivienda unifamiliar utilizando la bomba de calor de compresión 




 2.2 CONDICIONES DE DISEÑO 
 
 Las condiciones interiores de diseño deberán satisfacer el bienestar térmico de 
los ocupantes. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) dicha 
temperatura interior estará comprendida, para la estación de invierno, entre los 21 y 
23 oC y una humedad relativa del 40 a 50 %. La temperatura elegida para el diseño de 
la vivienda ha sido 22 oC, y una humedad relativa del 50 %. 
 
Estación Temperatura interior (oC) Humedad relativa (%) 
Verano 23 a 25 45 a 60 
Invierno 21 a 23 40 a 50 
 
Tabla 2. Condiciones interiores de la vivienda para el diseño 
 
 En cuanto a la selección de la temperatura exterior se ha escogido el mínimo 
valor entre los datos climatológicos del año 2010 para la provincia de Madrid. Esta 
temperatura exterior de diseño para calcular la máxima carga térmica será de -6 oC.  
 
Por su parte, la temperatura para el garaje sin climatizar se estimó mediante 
muestreo durante el mes de Enero, obteniendo una temperatura media de 8 oC. 
 
 
 2.3 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA  
 
 En este apartado se calculará la carga térmica máxima, que determinará la 
potencia térmica que será empleada para mantener en el interior de la vivienda unas 
condiciones de confort térmico. Este cálculo se realizará estudiando las pérdidas 
térmicas del edificio por transmisión, renovación del aire e infiltraciones, así como 
cargas internas en la vivienda. 
 
  2.3.1 CARGA DE TRANSMISIÓN 
   
 La carga térmica debida a la transmisión de calor entre las superficies 
características de la vivienda, Tabla 1, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 
)·(· int ttAUQ ntransmisio   
 
Siendo: 
 · U el coeficiente global de transferencia de calor (W/m2K) 
 · A el área de transferencia 
 · tint la temperatura de diseño en el interior de la vivienda 
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Donde U, según el apéndice E del Documento Básico HE, ahorro de energía, del 
CTE viene dada por la siguiente expresión: 
 
TR
U 1  
Siendo: 




 Donde RT es la suma de las resistencias de las capas que componen el 
cerramiento, incluyendo las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire 
interior y exterior, Rsi y Rse: 
 
sensiT RRRRRR  ...21  
 
La resistencia térmica de una capa se calcula de la siguiente forma: 
 

eR   
Siendo: 
 · e el espesor de la capa (m) 




Por su parte, Rsi y Rse, se toman de las siguientes tablas, presente en el apéndice 
E de la norma citada anteriormente, teniendo en cuenta la posición del cerramiento o 





Tabla 3. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire 
exterior (m2K/W) 
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Tabla 4. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores (m2K/W) 
 
 
 Con estas consideraciones se podrían calcular las cargas térmicas de 
transmisión de la vivienda. Sin embargo, antes de continuar cabe destacar que para el 
cálculo del coeficiente global de transferencia de calor (U) existen valores límites que 
no pueden superarse, dependiendo de la zona climática donde se localiza de la 
vivienda. Para el caso estudiado, vivienda situada en Madrid, se encuentra en la zona 
climática  D3 de acuerdo al Documento Básico HE, limitación de demanda energética 





Figura 3. Valores límite del coeficiente global de transferencia de calor para 
cerramientos y particiones interiores (arriba) y para la zona climática D3 (abajo) 
 
 
 A continuación se estudiará el coeficiente global de transferencia de calor para 
cada uno de los cerramientos de la vivienda, observando que no se superen los valores 
límite en cada caso, Figura 3. 
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MURO EXTERIOR FACHADA 
 
 
Tabla 5. Características de los materiales que componen el muro exterior de la fachada 
 
 Las resistencias térmicas superficiales corresponden a un cerramiento vertical 
con sentido de flujo hacia el exterior en invierno. Por tanto el coeficiente global de 
transferencia de calor total del muro es: 
 
Umuro exterior = 0,45 W/m
2K 
 




SUELO DE ENTREPLANTA CON EL GARAJE 
 
 
Tabla 6. Características de los materiales que componen la entreplanta con el garaje 
 
 Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor en este caso las 
resistencias superficiales interior y exterior corresponden con una partición interior de 





Cumple el CTE-DBHE, ya que establece como valor límite Umáx=0,49 W/m
2K. 
Capa e (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 
Exterior - - 0,04 
Ladrillo cara vista 0,12 0,76 0,158 
Mortero de cemento 0,01 1,4 7,14·10-3 
Espuma de poliuretano 0,04 0,023 1,74 
Ladrillo hueco 0,04 0,49 0,081 
Enlucido de yeso 0,02 0,3 0,066 
Interior - - 0,13 
  RT (m
2K/W) 2,22 
Capa e (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 
Interior - - 0,17 
Baldosas 0,01 1 0,01 
Mortero de cemento 0,02 1,4 0,014 
Espuma de poliuretano 0,04 0,023 1,74 
Bovedilla cerámica ; E 
de 45 a 65 cm; H=12 cm 
- - 0,14 
Enlucido de yeso 0,01 0,3 0,033 
Exterior - - 0,17 
  RT (m
2K/W) 2,28 
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Tabla 7. Características de los materiales que componen el tejado 
 
 Se ha considerado para el tejado un sentido del flujo de calor en el tejado 
ascendente, del interior hacia el exterior: 
 
Utecho = 0,33 W/m
2K 
 







Tabla 8. Características de los materiales que componen las ventanas 
 
 Tipo de cerramiento vertical, flujo horizontal del interior hacia el exterior, por 
tanto el coeficiente global de transferencia de calor total es: 
 
Uventanas = 2,28 W/m
2K 
 
 Es inferior al valor límite del Documento Básico HE, zona D, Figura 3. 
Capa e (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 
Exterior - - 0,04 
Teja de arcilla 0,02 1 0,02 
Tela asfáltica 0,01 0,7 0,014 
Mortero de cemento 0,02 1,4 0,014 
Espuma de poliuretano 0,06 0,023 2,61 
Bovedilla cerámica ; E 
de 45 a 65 cm; H=12 cm 
- - 0,14 
Mortero de cemento 0,02 1,4 0,014 
Enlucido de yeso 0,01 0,3 0,033 
Interior - - 0,10 
  RT (m
2K/W) 2,985 
Capa e (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 
Exterior - - 0,04 
Vidrio 0,004 0,95 4,21·10-3 
Cámara de aire 0,006 0,023 0,26 
Vidrio 0,004 0,95 4,21·10-3 
Interior - - 0,13 
  RT (m
2K/W) 0,438 
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Tabla 9. Características de los materiales que componen las puertas, exterior y garaje 
 
 Sentido horizontal del flujo, del interior hacia el exterior, por tanto el 
coeficiente global de transferencia de calor total para este cerramiento vertical es: 
 
Upuerta = 2,94 W/m
2K 
 





 Fachada principal 
 
 Para la fachada principal de la vivienda el muro del garaje correspondiente a 
este lado de la casa se encuentra totalmente enterrado. Por tanto la transmisión de 




Figura 4. Transmisión del calor en muro enterrado 
 
 Atendiendo a la norma CTE-DB-HE el valor del coeficiente U en este caso se 
obtiene de la siguiente tabla, Tabla  10. En esta, Rm será la resistencia del muro 
exterior sin tener en cuenta las resistencias superficiales, interior y exterior, y z la 
profundidad del muro enterrado. 
 
Capa e (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 
Exterior - - 0,04 
Madera opaca 0,035 0,21 0,17 
Interior - - 0,13 
  RT (m
2K/W) 0,34 
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Obteniendo el valor de estos parámetros: 
 
Rm = 2,05 m
2K/W 




Tabla 10. Coeficiente global de transferencia de calor de muros enterrados UT (W/m
2K) 
 
 Mediante una interpolación lineal se obtiene: 
 






 En cuanto a la fachada posterior de la vivienda el muro exterior del garaje está 
en contacto con el aire exterior, solera a nivel del terreno, sin aislamiento perimetral. 




Figura 5. Transmisión del calor en muro enterrado 
 
 El valor del coeficiente U según la norma CTE-DB-HE se obtiene de la tabla que 
se muestra a continuación, Tabla 11. Cabe destacar que debido a que la solera no 
posee aislamiento térmico el coeficiente global de transferencia de calor se tomará de 
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Tabla 11. Coeficiente global de transferencia de calor US para suelos en contacto con el 
terreno (W/m2K) 
 
Es necesario por tanto obtener el valor de B’, definida como longitud 










Como se mencionó anteriormente el suelo del garaje tiene una superficie de 






116' B  
 
 Realizando una interpolación lineal, ya que no existe referencia para la B’ 
calculada, se obtiene: 
 
US  = 0,33 W/m
2K 
 
Ambos coeficientes obtenidos para el garaje cumplen con los valores máximos 
establecidos, Figura 3, por tanto son válidos. 
 
 
 Una vez calculadas y comprobadas todos los coeficientes globales de 
transferencia de calor de cada uno de los cerramientos, conocidas las áreas de 
transmisión de las superficies características de la vivienda, Tabla 1, así como las 
temperaturas de diseño de la misma, se procede al cálculo de la carga térmica de 
transmisión.  
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Superficie U (W/m2K) A (m2) tint (
oC) t (oC) Qtransmisión (W) 
Fachadas 0,45 45,13 22 -6 568,64 
Entreplanta garaje 0,44 90,33 22 8 556,43 
Puerta 2,94 1,89 22 -6 803,11 
Ventanas 2,28 12,58 22 -6 155,58 
    TOTAL 2083,76 
 





Superficie U (W/m2K) A (m2) tint (
oC) t (oC) Qtransmisión (W) 
Tejado 0,33 105,1 22 -6 971,12 
Ventanas 2,28 3,75 22 -6 239,4 
    TOTAL 1210,52 
 





Superficie U (W/m2K) A (m2) tint (
oC) t (oC) Qtransmisión (W) 
Fachada posterior 0,45 27,8 8 -6 175,14 
Ventanas 2,28 5,5 8 -6 175,56 
Puerta 2,94 6,75 8 -6 277,83 
Muro enterrado 0,33 59,93 8 -6 86,35 
Solera a nivel 0,26 18,69 8 -6 218,14 
    TOTAL 933,02 
 
Tabla 14. Carga térmica de transmisión del garaje de la vivienda 
 
 
 Cabe destacar el cálculo del área tanto para el muro enterrado como para la 
solera a nivel se realizaron tomando medidas sobre el plano de la vivienda. Se tomó 
4,7 m y 1,4 m de profundidad del muro, para la fachada principal y posterior 
respectivamente. 
 
 Resumiendo la carga térmica total de transmisión como la suma de las tres 
plantas de la vivienda el resultado es: 
 
QTOTAL transmisión = 4227,3 W = 4,23 kW 
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  2.3.2 CARGA TÉRMICA POR RENOVACIÓN DE AIRE 
 
 En este punto se considera la pérdida de calor debida a la renovación de aire de 
la vivienda. Esta carga térmica desfavorable es necesaria para asegurar la calidad del 
aire en el interior de la vivienda. Se compensa el aire que se expulsa hacia el exterior 









renm  el caudal de aire de renovación (Kg/s) 
 · Cp el calor específico del aire (1004,67 J/KgK) 
 · tint la temperatura de diseño en el interior de la vivienda 
· t la temperatura en el exterior o en la zona adyacente sin climatizar 
Donde 
·
rm , realizando la hipótesis de que en una hora el volumen de aire de 












 · ρaire la densidad del aire (1,22 Kg/m
3) 
· Vren el volumen de aire de renovación (m
3) 
 
 A continuación se calcularán para cada una de las plantas de la vivienda la carga 
térmica por renovación de aire, hallando en cada caso el volumen de aire contenido en 
la vivienda y el caudal de aire de renovación. La carga de renovación del garaje se 
calcula para renovar el aire de los posibles gases contaminantes presentes en el 
ambiente en dicho emplazamiento, pero no se tendrá en cuenta a la hora de calcular la 




3) mren (Kg/s) tint (
oC) t (oC) Qrenovación (W) 
Planta baja 291,72 0,081 22 -6 2278,59 
Planta alta 161,22 0,055 22 -6 1547,19 
Garaje 348 0,118 8 -6 1659,72 
    TOTAL 3825,78 
 
Tabla 15. Carga térmica por renovación de aire en la vivienda 
 
QTOTAL renovación = 3825,78 W = 3,83 kW 
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  2.3.3 CARGA TÉRMICA DE INFILTRACIÓN 
 
 Al igual que la carga térmica de renovación del aire se podría calcular del 
mismo modo en este punto un caudal de aire infiltrado. Sin embargo dicha estimación 
resulta dificultosa, ya que es complicado determinar el caudal que entra hacia el 
interior de la vivienda a través de las rendijas de puertas o ventanas. Por tanto, se 
supone que la carga térmica debida a infiltraciones será igual al 30 % de la carga 
térmica de renovación de aire: 
 
WQQ renovacióniltración 74,114778,3825·3,0·3,0inf   
 
 
Qinfiltración = 1147,74 W = 1,15 kW 
 
 
  2.3.4 CARGA TÉRMICA INTERNA 
 
 Esta carga térmica es debida a los ocupantes de la vivienda así como la 
iluminación de la misma o los equipos conectados. A continuación se detalla el cálculo, 
suponiendo unos factores de utilización para cada una de ellas a lo largo del día, 




 En este punto se tiene en cuenta la carga térmica favorable que produce el ser 
humano. Supondremos que la vivienda será habitada por cuatro personas, donde cada 
una de ellas desprende calor latente y sensible, se considera por tanto: 
 
WQQQ latentesensiblepersona 1004060   
 
 Como la casa no estará habitada en todo momento por sus ocupantes, se utiliza 
un factor de ocupación, tomando 0,75 para el cálculo de la carga térmica de las 
personas: 
 





 La iluminación empleada en la vivienda contribuirá de forma positiva a la carga 
térmica, funcionando la bomba de calor como calefacción. Para el cálculo de esta carga 
se obtiene que para una vivienda como la estudiada la potencia necesaria para el 
alumbrado es de 15 W/m2.  
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De tal forma que multiplicando esta potencia por la superficie total de la casa, 















 Por último se tienen en cuenta las cargas favorables debido a equipos 
electrónicos o electrodomésticos que se encuentren en la vivienda, aportando calor a 
la misma. La mayoría de estos equipos no se encuentran conectados durante todo el 
día, por tanto, al igual que con el alumbrado o las personas, se tomará un factor de 
utilización en este caso de 0,5. 
  
Descripción del equipo Número de equipos Carga térmica (W) 
Televisión 2 300 
Ordenador 1 250 
Nevera 1 30 




Tabla 16. Carga térmica de equipos internos 
 
 Por tanto, el cálculo de la carga térmica de los equipos se resume de la 
siguiente forma: 
 
WnutilizaciófactortérmicaaCQequipos 340680·5,0·arg   
 
  
 La carga térmica interna total, sumando cada una de las contribuciones es: 
 
 
WQQQQ equiposaciónilupersonaserna 22,1611minint   
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 Para concluir el apartado relativo al cálculo de la carga térmica, apartado 2.3, 
en la siguiente tabla se resumen los resultados para cada una de las plantas de la 














Qtérmica total planta  
(W) 
Planta baja 2083,76 2278,59 683,58 - 5045,93 
Planta alta 1210,52 1547,19 464,16 - 3221,87 
Garaje 933,02 - - - 933,02 
      
Qtérmica total 4227,3 3825,78 1147,74 1611,22 7589,6 
 
Tabla 17. Resumen de las cargas térmicas de la vivienda 
 
 Sin embargo, esta carga térmica total de la vivienda no será la que se utilice en 
el diseño de la bomba de calor, puesto que no se ha tenido en cuenta en su cálculo el 
efecto de la carga de inercia térmica que se explicará a continuación. 
 
Como se detallará más adelante en el apartado de simulación, el sistema de 
calefacción no funcionará en régimen continuo durante todo el día. Existe un intervalo 
de tiempo entre las 20 y las 7 horas del día siguiente en cual no está funcionando. En 
este periodo la vivienda se enfría, y por tanto en las primeras horas de funcionamiento 
del sistema, para cada día, es necesario un aporte extra de calor con el objetivo de 
conseguir la temperatura de confort en el interior de la vivienda. 
 
Esta energía extra es lo que se conoce como carga de inercia térmica. El cálculo 
de dicha carga de inercia resulta dificultoso, puesto que habría que calcular la carga 
térmica en régimen transitorio, alejándose esto de los objetivos de este proyecto, sin 
embargo no puede obviarse. Por ello se ha tenido en cuenta una simplificación para su 
cálculo, suponiendo un valor para dicha carga del 30 % de la carga térmica instantánea 






QQ   
 
 Qtérmica total (W) Q inercia térmica (W) 
Transmisión 4227,3 1268,19 
Renovación 3825,78 1147,74 
Infiltración 1147,74 344,32 
 
Tabla 18. Resumen de las cargas de inercia térmica de la vivienda 
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 Con esto quedan determinadas todas las cargas térmicas de la vivienda y por 
tanto puede calcularse finalmente la carga térmica máxima de la vivienda. Sumando el 
efecto de la inercia térmica y de las cargas internas a los valores calculados en la Tabla 
17, se determinará la carga térmica máxima mediante la siguiente expresión: 
 
térmicainerciatotaltérmicamáximatérmica
QQQ   
 
 Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
  
 Qtérmica total (W) Q inercia térmica (W) Qtérmica máxima(W) 
Transmisión 4227,3 1268,19 5495,49 
Renovación 3825,78 1147,74 4973,52 
Infiltración 1147,74 344,32 1492,06 
Interna 1611,22 - 1611,22 
    
TOTAL 7589,6 2760,25 10349,85 
 
Tabla 19. Resumen de la cargas térmicas máximas de la vivienda 
 
Se ha obtenido un valor total de carga térmica máxima para el invierno en la 
vivienda que será la base para el diseño de la bomba de calor y la selección del equipo 
de calefacción que se realizará en los siguientes apartados. 
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3. CALEFACCIÓN CON BOMBA DE CALOR 
 
3.1 LA BOMBA DE CALOR 
 
 Una bomba de calor es una máquina térmica cuyo objetivo consiste en extraer 
calor de un foco a baja temperatura para transferirlo a otro foco a temperatura más 
elevada. Para lograrlo es necesario un aporte de trabajo puesto que el calor se dirige 
de forma espontánea de un foco caliente a uno frío, y no al revés, por la segunda ley 
de la termodinámica. 
 
 En este proyecto el aporte de energía para el funcionamiento de la máquina se 
realizará mediante la compresión mecánica de un gas refrigerante, el cual será el 
encargado de transferir el calor desde un foco térmico al otro. La compresión 




Figura 6. Bomba de calor de compresión mecánica accionada por motor eléctrico 
  
 Dependiendo del medio del cual se extrae el calor, y al que se cede el mismo, 
existen distintos tipos de bomba de calor de compresión mecánica. En este proyecto la 
bomba de calor que se diseñará será del tipo aire-aire, dada la aplicación descrita, 
calefacción de una vivienda, tomando como focos el aire exterior e interior. 
 
 Los principales componentes de una bomba de calor, Figura 6, son el 
compresor mecánico, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Por su 
parte el fluido frigorífico que circula por el sistema, refrigerante, absorberá la energía 
cedida por el compresor, y esto hará que lo impulse a través del circuito. 
 
A continuación se detalla cada uno de los procesos del ciclo de funcionamiento 
de la bomba de calor, haciendo referencia a los puntos representados en el ciclo de la 
Figura 7. 
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Figura 7. Ejemplo del ciclo básico y diagrama P-h de una bomba de calor 
 
 El calor del foco frío es captado por un intercambiador denominado evaporador 
(puntos 4-1), cediéndolo al refrigerante que circula en estado líquido por el circuito y 
que pasa a vaporizarse a presión y temperatura constante.  
 
 En la compresión, el fluido refrigerante, que llega al punto 1 en forma de vapor, 
aumenta su presión y temperatura mediante el aporte de trabajo que se produce en el 
compresor (puntos 1-2). 
 
 El refrigerante llega al otro intercambiador, condensador (puntos 2-3), en 
forma de vapor sobrecalentado. Este vapor circula por el condensador cediendo su 
calor a un fluido exterior, y volviendo así el refrigerante a estado líquido. El 
calentamiento del fluido exterior, aire, es el efecto útil del ciclo que se utilizará para 
calefacción. 
 
 En el último proceso, el refrigerante que circula por la máquina ya se encuentra 
en estado líquido, punto 3, por lo que se le hace pasar por una válvula de expansión 
(puntos 3-4), de tal forma que se obtienen de nuevo las condiciones iniciales del 
refrigerante en la máquina, presión y temperatura de evaporación. Proceso de 
expansión adiabática para cerrar el ciclo y de este modo poder volver a iniciar el 
proceso. 
 
 Con esto queda definido el ciclo de funcionamiento de una bomba de calor. A 
continuación puede verse, Figura 8, una representación del diagrama T-s de una 
bomba de calor, tomando la numeración de la Figura 7 para los componentes de la 
misma.  
  




Calefacción de una vivienda unifamiliar utilizando la bomba de calor de compresión 






Figura 8. Ejemplo de diagrama T-s para una bomba de calor 
 
 En este proyecto se empleará una bomba de calor de compresión mecánica 
reversible, es decir, que pueda utilizarse para calentar el aire en el interior de la 
vivienda en invierno y enfriarlo en verano. La mayoría de las bombas de calor son 
reversibles, lo cual supone una gran ventaja al poder emplearse un solo equipo como 
sistema de calefacción y de refrigeración. Sin embargo en este informe tan sólo se 
analizará su comportamiento para el invierno, como sistema de calefacción. 
 
 Una de las principales ventajas por las cuales se emplea la bomba de calor 
como sistema de calefacción es su alta eficiencia energética. Esta máquina es capaz de 
aportar más energía de la que se consume, debido a que el sistema funcionando como 
calefacción absorbe energía del ambiente exterior y la incorpora a la vivienda como 
energía útil de calefacción. 
 
 Sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta el sistema es que la 
potencia calorífica que es capaz de suministrar la bomba de calor disminuye a medida 
que desciende la temperatura exterior. Como se describirá más adelante, la potencia 
calorífica esta relacionada directamente con el caudal de refrigerante que circula por el 
sistema, y éste desciende si lo hace la temperatura exterior.  Por tanto el rendimiento 
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3.2 DISEÑO DE LA BOMBA DE CALOR 
 
 En este apartado se realizan los cálculos necesarios para el diseño y selección 
de la bomba de calor que aportará calefacción a la vivienda estudiada. Para ello son 
necesarios una serie de datos de partida con los cuales se procederá a realizar el ciclo 
específico de la bomba de calor.  
 
Temperatura de evaporación 
 
 Se determina a partir de la temperatura exterior (-6 oC), considerando un salto 
de unos 6-10 oC. Se tomará un valor de -12 oC, garantizando la transferencia de calor 
con el exterior. 
Tevap = -12 
oC 
 
Temperatura de condensación 
 
 Se considera la temperatura de impulsión (40 oC) próxima a la temperatura 
corporal del ser humano (37 oC), garantizando condiciones de confort para los 
ocupantes, sin que sientan excesivamente la zona en la que se expulsa el calor. Con el 
valor de la temperatura de impulsión, más un salto de 15 oC podemos decir que se 
tomará un valor de 55 oC para la temperatura de condensación. 
 
Tcond = 55 
oC 
 
 La bomba de calor se diseñará para estas temperaturas de evaporación y 
condensación, empleando en este proyecto el refrigerante R-410a. Además de esto se 
tomarán un número de grados de recalentamiento y subenfriamiento para la 




Figura 9. Ciclo del refrigerante con los puntos más representativos 
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A partir de estos datos se puede obtener el ciclo de la bomba de calor, Figura 
10, usando el diagrama termodinámico del refrigerante, y extraer del mismo los 




Figura 10. Diagrama P-h para el ciclo de la bomba de calor con R-410a 
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 Observando la imagen se obtienen las presiones de evaporación y 
condensación: 
barPevap 3,5  
barPcond 35  
 
Al circular el refrigerante por cada uno de los componentes de la bomba de 
calor se producen pérdidas de carga, las cuales son más significativas en el evaporador 
y en el condensador. Debido a esto se realizan las siguientes consideraciones para los 
evaporadores y condensadores, diseñándose para una pérdida de carga del 10% y 5%, 
respectivamente, de la presión absoluta de trabajo. Las presiones reales para 
evaporador y condensador son: 
 
barPP evapaspiración 77,4·9,0   
barPP condadesc 75,36·05,1arg   
 
 Las pérdidas de carga en ambos componentes son: 
 
barPPP aspiraciónevapevap 53,0  
barPPP condadesccond 75,1arg   
 
 Una vez calculadas las presiones de aspiración y descarga, la relación de 









 A partir de esta relación de compresión se puede obtener el rendimiento 
indicado, empleando la Figura 11, cuyo valor permitirá el cálculo de la entalpía en el 




Figura 11. Rendimiento indicado para R-22 y R-12 
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 Al no disponer de una gráfica específica para el rendimiento indicado del          
R-410a se supone de manera aproximada que es igual al del R-22. Esta aproximación 





 Obtenido el rendimiento indicado se calcula el punto de descarga del 
























 El resto de entalpías de los puntos característicos del ciclo se obtienen 
directamente del diagrama P-h obtenido, Figura 10. La nomenclatura de los puntos 
marcados en el ciclo corresponde con: 
 
Punto h (KJ/Kg) 
1 : Fin de la condensación 296 
1’: Fin del subenfriamiento 284 
2’: Salida de la válvula de expansión 284 
3 : Fin de la evaporación 418 
3’: Fin del sobrecalentamiento y entrada al compresor 430 
4’: Fin de la compresión 485 
5 : Punto de descarga del compresor 498 
 
Tabla 20. Resumen de entalpías del ciclo de la bomba de calor 
 
 Conociendo el valor de todas las entalpías ya es posible calcular los parámetros 
de la bomba de calor. 
 
Potencia del condensador por unidad de masa 
  
KgKJhhqcond /214'15   
 
 Con este valor, y la potencia del condensador, que para el caso de bomba de 
calor será igual a la carga térmica máxima (10,35 kW) es posible calcular el caudal de 
refrigerante que circula por el circuito. 
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Potencia del evaporador por unidad de masa 
  
KgKJhhqevap /146'' 23   
 





Potencia indicada del compresor por unidad de masa 
 
KgKJhhwcomp /69'35   
 






 Tomando para este proyecto unos rendimientos para el compresor, mecánico y 
eléctrico con un valor de 0,85 para ambos se puede calcular: 
 
























 Con los valores obtenidos se procede al cálculo de los coeficientes de eficiencia 
energética (COP) 
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 Por último se procede al cálculo de las potencias de los ventiladores, tanto para 
el condensador como para el evaporador. 
 
















condm  el caudal de aire del condensador (Kg/s) 
 · ΔPvent cond la diferencia de presión en el condensador (Pa) 
· ρaire la densidad del aire (1,22 Kg/m
3) 















· Qcond es la potencia del condensador, igual a la carga térmica máxima (W)  
 · Cp es el calor específico del aire (1004,67 J/KgK) 
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Potencia de los ventiladores del evaporador 
 
El cálculo para los ventiladores del evaporador es exactamente igual, tomando 
















evapm  el caudal de aire del evaporador (Kg/s) 
 · ΔPvent evap la diferencia de presión en el evaporador (Pa) 
· ρaire la densidad del aire (1,22 Kg/m
3) 
















· Qevap es la potencia del evaporador (W) 
 · Cp es el calor específico del aire (1004,67 J/KgK) 
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3.3 SELECCIÓN DE LA BOMBA DE CALOR 
 
 En este punto ya se disponen de los datos necesarios para seleccionar un 
modelo de bomba de calor la cual funcione con el refrigerante R-410a para la 
aplicación de calefacción de la vivienda descrita en el proyecto.  
 
 Existen distintos tipos para bombas de calor de accionamiento mecánico 
empleados en las instalaciones individuales. Los equipos pueden ser de tipo compacto, 
los cuales tienen todos los componentes en la misma unidad, o de tipo partido, con 
una unidad exterior y otra interior. Este último es el tipo de bomba de calor que se 
empleará. 
 
 Se ha elegido un sistema multisplit para satisfacer las condiciones de confort en 
el interior de la vivienda. Consta de una unidad exterior que sirve a varias unidades 
interiores con circuitos frigoríficos independientes entre sí. Para la aplicación de 
calefacción la unidad exterior corresponderá al evaporador, mientras que la unidad 




Figura 12. Ejemplo de sistema multisplit en una vivienda 
 
 La elección de la unidad exterior dependerá del número de unidades interiores 
a las cuales deberá proporcionar servicio de calefacción. Por su parte los splits o 
unidades interiores se colocarán en cada una de las habitaciones de la vivienda, como 
se detallará más adelante. 
 
 Una vez descrito el tipo de bomba de calor que se empleará para la instalación, 
a continuación se elige el fabricante entre los existentes en el mercado, así como los 
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El fabricante elegido ha sido Daikin, y se ha optado por un sistema de 
funcionamiento de bomba de calor reversible mediante split. El modelo seleccionado 




Figura 13. Split. Unidad horizontal de techo FHQ 
 
 
 Para la unidad exterior de la bomba de calor se ha optado por un sistema 
multisplit en el cual pueden conectarse hasta cinco unidades interiores FHQ. Por tanto 





Figura 14. Unidad exterior 5MXS90 de la bomba de calor 
 
 A continuación se detalla el cálculo para determinar el número de split a 
colocar en la vivienda, según la carga térmica que demanda cada una de las 
habitaciones de la misma. En función de esta carga se seleccionará el modelo 
específico de split para cada emplazamiento. 
 
 En las siguientes tablas se resumen las cargas térmicas máximas, para las 
condiciones de diseño de la vivienda, en cada uno de los emplazamientos climatizados 
para la planta baja y alta. Cabe destacar que se han calculado empleando las mismas 
fórmulas que en el apartado 2.3 de este proyecto. 
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En primer lugar se detallan en la siguiente tabla los valores de las superficies y 
volúmenes característicos de las habitaciones de esta planta, numeradas según el 





Salón (Habitación 1) 6,17 25,81 67,11 
Habitación 2 12,17 13,40 34,84 
Habitación 3 6,55 11,74 30,52 
Habitación 4 7 10,66 27,72 
 
Tabla 21. Superficies y volúmenes característicos de las habitaciones de la planta baja 
 
 Las cargas térmicas únicamente en las habitaciones de la planta baja quedan 












Salón (Habitación 1) 77,74 159 638,57 191,57 1066,88 
Habitación 2 153,28 82,54 332 99,60 667,42 
Habitación 3 82,53 72,32 290,87 87,26 532,98 
Habitación 4 88,26 65,67 264,15 79,25 497,33 
      
TOTAL 401,81 379,53 1525,59 457,68 2764,61 
 
Tabla 22. Resumen de las cargas térmicas totales de las habitaciones de la planta baja 
 
 Teniendo en cuenta el efecto de la carga de inercia térmica explicado con 
anterioridad, apartado 2.3, se obtienen los valores máximos para la carga térmica de 
las habitaciones de la planta baja mediante la siguiente expresión: 
 
térmicainerciahabitacióntotaltérmicamáximatérmica
QQQ   
 
 Tomando para la carga de inercia térmica un valor del 30 % de la carga térmica 
total de las habitaciones. 
 
habitacióntotaltérmicahabitacióntotaltérmicamáximatérmica
QQQ ·3,0  
 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos, empleando 
posteriormente los valores de carga máxima para cada emplazamiento como el 
mínimo valor de potencia que deberá poseer el equipo seleccionado para dicha 
habitación. 
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 Qtérmica total 
habitación(W) 
Qinercia térmica  
(W) 
Qtérmica máxima habitación 
(W) 
Salón (Habitación 1) 1066,88 320,06 1386,94 
Habitación 2 667,42 200,23 867,65 
Habitación 3 532,98 159,89 692,87 
Habitación 4 497,33 149,20 646,53 
    
TOTAL 2764,61 829,38 3594 
 






 Como puede verse en los planos de la vivienda, Anexo I, la planta alta está 
determinada como zona habitable, y por tanto deberá disponer de calefacción. Sin 
embargo, esta planta no está dividida en habitaciones, es una superficie sin divisiones 
o tabiques. Por tanto, la carga térmica máxima para esta planta corresponderá con la 
calculada en un apartado anterior, Tabla 17, con un valor de: 
 
Qtérmica total planta alta = 3221,87 W 
 
 Considerando el efecto de la carga de inercia térmica: 
 
térmicainerciaaltaplantatotaltérmicaaltaplantamáximatérmica
QQQ   
  
Empleando la misma suposición que a lo largo del informe, con un valor del    
30 % de la carga térmica total de la planta: 
 
altaplantatotaltérmicaaltaplantatotaltérmicaaltaplantamáximatérmica
QQQ ·3,0  
 
 Se obtiene un valor que servirá para seleccionar el equipo adecuado para este 
emplazamiento de la vivienda de: 
 
Qtérmica máxima  planta alta = 4188,43 W 
 
 
De acuerdo a estos resultados de cargas máximas, para cada habitación de la 
planta baja, Tabla 23, y para la planta alta, se muestra a continuación la selección para 
las unidades interiores, split, y el número de estas necesarias para cubrir la demanda 
de calefacción.  
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Superficie Modelo split Nº split 
Salón (Habitación 1) FHQ35BUV1B 1 
Habitación 2 FHQ35BUV1B 1 
Habitación 3 FHQ35BUV1B 1 
Habitación 4 FHQ35BUV1B 1 
 





Superficie Modelo split Nº split 
Planta alta FHQ50BUV1B 1 
 
Tabla 25. Resumen de la selección del número de split y modelo para la planta alta 
 
 
 En la siguiente imagen puede verse como se cumplen las capacidades de 
calefacción de los split para las zonas en las cuales serán ubicados, satisfaciendo la 




Figura 15. Especificaciones para las unidades interiores split seleccionadas 
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 Para cada una de las plantas y habitaciones de la vivienda, las unidades 
interiores, splits, serán capaces de cubrir las necesidades en las mismas, disponiendo 
de unas potencias superiores a las cargas térmicas presentes en dichos lugares. 
 
Las habitaciones de la planta baja dispondrán del modelo  de split 
FHQ35BUV1B, con una potencia nominal de 4,1 kW, superior a cualquiera de las cargas 
máximas presentes en dichos emplazamientos, Tabla 23.  
 
Por su parte, en la planta alta se instalará el modelo de split FHQ50BUV1B, 
capaz de proporcionar una potencia nominal de 6 kW, superior a la carga térmica 
máxima presente en dicha planta, con un valor de 4,18 kW.   
 
Las especificaciones para la unidad exterior seleccionada, modelo 5MXS90E, 
que se ubicará en la terraza de la fachada posterior de la vivienda, son las siguientes: 
 
 
Figura 16. Especificaciones unidad exterior multisplit 5MXS90E 
 
 Puede verse como en condiciones de funcionamiento nominal, la bomba de 
calor será capaz de proporcionar 10,4 kW, superior a la carga térmica máxima de la 
vivienda para las condiciones de diseño, 10,35 kW.  
 
 Como ampliación a las especificaciones de los equipos seleccionados se 
muestran en el Anexo II de este proyecto las características técnicas de cada una de las 
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4. SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA CALEFACCIÓN DE LA 
VIVIENDA 
 
 En este punto se realiza la simulación de la calefacción de la vivienda a lo largo 
de un año mediante el programa Mathcad. Se disponen de los datos meteorológicos 
recogidos en Madrid en los años 2009-2010, tomados a intervalos de diez minutos 
para cada uno de los días del año. Por tanto existen 144 datos para cada día, cargados 
en el programa para poder determinar y representar los distintos parámetros de 
interés de la calefacción. 
 
 Considerando la temporada de funcionamiento de calefacción del día 1 de 
Noviembre al 30 de Abril, un total de 181 días, en el eje x de las gráficas se 
representarán los días del año correspondientes a dicho periodo. El intervalo anual 
representado comenzará en el día 305 (1 de Noviembre) y terminará en el 120 (30 de 
Abril) de cada año. 
 
 4.1 EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR 
 
 A continuación se representará la variación de la temperatura exterior en la 
vivienda a lo largo de la temporada de calefacción, un total de 181 días, en los cuales la 
temperatura variará como puede verse en la siguiente imagen. 
 
 Esta representación nos permitirá evaluar si los parámetros de la bomba de 




Figura 17. Evolución de la temperatura exterior para la temporada de calefacción 
 
 Se observa que uno de los días más fríos del año corresponde con el 10 de 
Enero (día=10), en el cual se alcanza una temperatura de -5,6 oC. Por su parte, el día 
más caluroso del año se encuentra el 28 de Abril (día=118), cuya temperatura máxima 
alcanzada para la temporada de calefacción es de 30,93 oC. 
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Cabe destacar que las temperaturas mostradas en la Figura 17 han sido 
tomadas para un día entero, 24 h, sin embargo el sistema de calefacción no funcionará 
continuamente en todo el día. Suponiendo para este apartado un horario de 





Figura 18. Evolución de la temperatura exterior para el intervalo horario de 
funcionamiento de la calefacción 
 
 Puede verse que se mantienen los días característicos mencionados 
anteriormente, tanto uno de los días más fríos como el más caluroso en el 10 de Enero 
y 28 de Abril respectivamente. Estudiando la evolución de la temperatura exterior para 
estos dos días del año se obtienen las siguientes representaciones: 
 
 
Figura 19. Evolución de la temperatura exterior para el día más frío 
 
De la imagen anterior pueden extraerse los siguientes datos: 
 
Tmáxima = 1,09 
oC 
Tmedia = -2,26 
oC 
Tmínima = -5,6 
oC 
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Figura 20. Evolución de la temperatura exterior para el día más caluroso 
 
 En el día más caluroso se han obtenido los siguientes datos de temperatura: 
 
Tmáxima = 30,93 
oC 
Tmedia = 22,45 
oC 




 Para concluir el estudio de la evolución de la temperatura exterior se escoge un 
día de temperatura intermedia dentro de la temporada de calefacción. El día elegido 




Figura 21. Evolución de la temperatura exterior para un día intermedio 
 
El 15 de Marzo presenta las siguientes temperaturas características: 
 
Tmáxima = 17,84 
oC 
Tmedia = 7,44 
oC 
Tmínima = -0,786 
oC 
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 4.2 EVOLUCIÓN DE LA CARGA TÉRMICA 
 
A continuación se estudiará la carga térmica de la vivienda para las 
temperaturas exteriores dadas durante la temporada de calefacción. Con ello se 
determinará la demanda de calefacción, en kWh, que se representará más adelante.  
 
Las fórmulas empleadas para las representaciones gráficas en este punto son 
idénticas a las que se utilizaron en el apartado 2.3 de este proyecto. Cabe destacar que 
se tendrán en cuenta en dicho cálculo el efecto de la carga de inercia térmica, así como 
el de las cargas internas de la vivienda, debidas a la iluminación, equipos o personas 
presentes en la vivienda, del mismo modo que se hizo en dicho apartado.  
 
A continuación se representa la evolución de la carga térmica para los días más 
representativos del año, como se vio anteriormente para el caso de las temperaturas 
exteriores. Los gráficos representados corresponden con el horario de funcionamiento 




Figura 22. Evolución de la carga térmica para el día más frío 
 
 Puede verse como la carga térmica mínima se produce aproximadamente a la 
mitad del intervalo de funcionamiento de la calefacción, con un valor de 7,2 kW, 
debido a las mayores temperaturas presentes al mediodía.  
 
Por el contrario la carga térmica máxima, con un valor de 10 kW, se produce al 
inicio del funcionamiento del sistema, alrededor de las 7 h. 
 
 Observando el periodo de funcionamiento de la bomba de calor, de 07:00 a 
20:00 horas puede verse, como era de esperar, como la evolución de la carga térmica 
para el 10 de Enero presenta un comportamiento opuesto al de la temperatura 
exterior para ese día, Figura 19. 
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Figura 23. Evolución de la carga térmica para el día más caluroso 
 
 Del anterior gráfico se observa que durante la mayor parte del intervalo horario 
de operación del sistema de calefacción no existe carga térmica, por tanto no es 
necesario su funcionamiento en ese día. 
 
 Existe carga térmica para la primera media hora del periodo de operación, 
Figura 23, sin embargo es poco significativa y pronto desaparece, por lo que no sería 




Figura 24. Evolución de la carga térmica para un día intermedio 
 
La carga térmica máxima para este día se produce entre las 7:00 y las 7:30 
horas, con un valor aproximado de 7,8 kW. Por su parte la carga térmica mínima se 
produce entre las 16:00 y las 17:00 horas, alcanzando incluso un valor nulo en este 
periodo. 
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 Para concluir el estudio en este apartado se representa la demanda de 




Figura 25. Evolución de la demanda de calefacción a lo largo de la temporada de 
calefacción  
 
 Como puede verse en la gráfica anterior la máxima demanda de calefacción se 
produce para el día más frío, con un valor de aproximadamente 108 kWh.  
 
La demanda total de calefacción para la temporada es de 7725 kWh, siendo la 
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 4.3 EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA BOMBA DE CALOR 
 
 En este punto se estudia el comportamiento de los parámetros de la bomba de 
calor para el periodo de calefacción. Dichos parámetros se representarán para el 
intervalo de funcionamiento del sistema, de 07:00 a 20:00 horas. 
 
  4.3.1 POTENCIA DEL EVAPORADOR 
 
 A continuación se estudiará la evolución de la potencia del evaporador para los 
días más representativos del año, como se vio en los apartados anteriores para el caso 
de las temperaturas exteriores y la carga térmica.  
 
La siguiente imagen, Figura 26, representa la evolución de este parámetro para 
el día más frío del año, donde puede verse como la potencia máxima del evaporador se 








Figura 27. Evolución de la potencia del evaporador para el día más caluroso 
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 Como se puede observar en la Figura 27 no es necesario el funcionamiento de 




Figura 28. Evolución de la potencia del evaporador para un día intermedio 
 
 Para el comportamiento del evaporador en un día intermedio, Figura 28, cabe 
destacar que la potencia máxima se produce entre las 7:00 y las 7:30 horas, al inicio 
del intervalo de operación de la bomba de calor. Por su parte, el valor mínimo para la 
potencia media del evaporador se encuentra alrededor de las 16:00 horas, con un 
valor próximo a los 100 W. 
 
 
  4.3.2 POTENCIA DEL CONDENSADOR 
 
 Del mismo modo que para los parámetros descritos anteriormente, se 
representará en los siguientes gráficos la potencia del condensador para el día más 
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 Del gráfico para el día más frío, Figura 29, se puede observar como la potencia 




Figura 30. Evolución de la potencia del condensador para el día más caluroso 
 
Vuelve a ponerse de manifiesto en la Figura 30 que no es necesario el empleo 
de la bomba de calor en este día. El máximo valor para la potencia del condensador, 
675 W, se produce al comienzo del día, a las 7:00 horas. 
 
Por su parte, para un día intermedio las variaciones más significativas ocurren 
al mediodía, con un descenso de la potencia del condensador debido a las mayores 




Figura 31. Evolución de la potencia del condensador para un día intermedio 
 
 Se aprecia como al final del periodo de calefacción la potencia del condensador 
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  4.3.3 POTENCIA DEL COMPRESOR 
 
 En este punto se representará la evolución de la potencia eléctrica del 
compresor de la bomba de calor, detallando las gráficas para los días más 




Figura 32. Evolución de la potencia del compresor para el día más frío 
 
 Debido a las bajas temperaturas exteriores los valores máximos para la 
potencia del compresor se encuentran en las primeras horas de la mañana.  
 
 Como se observó en las gráficas para los anteriores parámetros, no será 
necesario el funcionamiento de la bomba de calor para el día más caluroso. Por ello, el 





Figura 33. Evolución de la potencia del compresor para el día más caluroso 
 
En el siguiente gráfico, Figura 34, puede verse la evolución de la potencia 
eléctrica del compresor para un día intermedio. Como ocurrió durante el estudio de los 
anteriores parámetros de funcionamiento de la bomba de calor, los valores máximos 
para este día se producirán al principio del mismo, y los mínimos al mediodía. 
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Figura 34. Evolución de la potencia del compresor para un día intermedio 
 
 Se observan variaciones significativas entre los valores máximos, mínimos y 
medios de la potencia del compresor, en función de la temperatura exterior para este 
día. 
 
 Para concluir el estudio de la potencia eléctrica del compresor, el siguiente 
gráfico muestra la demanda de este parámetro en kWh, desde el día 1 de Noviembre 





Figura 35. Evolución de la demanda para la potencia eléctrica del compresor 
 
La demanda total de potencia eléctrica en el compresor para la temporada es 
de 3448 kWhe, siendo la demanda media diaria de unos 19,05 kWhe. 
 
 De la imagen se observa como la máxima demanda de potencia se produce 
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  4.3.4 POTENCIA DE LOS VENTILADORES 
 
 A continuación se representará la evolución de la potencia de los ventiladores 
del evaporador y del condensador de la bomba de calor. Los gráficos representados 
corresponderán al día más frío y a un día intermedio de la temporada de calefacción, 




Figura 36. Evolución de la potencia de los ventiladores para el día más frío 
 
 Se observa como los valores máximos de potencia para el evaporador y el 
condensador se encuentran al inicio del periodo de funcionamiento de la calefacción, 





Figura 37. Evolución de la potencia de los ventiladores para un día intermedio 
 
 Puede verse como la menor potencia en los ventiladores corresponde con las 
temperaturas exteriores más elevadas, entre las 16:00 y las 17:00 horas. 
 
 A continuación se representa la demanda de potencia en los ventiladores de la 
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Figura 38. Evolución de la demanda para la potencia de los ventiladores 
 
Considerando un intervalo horario de funcionamiento de 13 horas diarias se 
obtiene la demanda total de potencia en los ventiladores para la temporada de 
calefacción, con un valor de 400,3 kWhe al año. 
 
 Una vez representada la demanda de potencia eléctrica para el compresor y los 
ventiladores de la bomba de calor, y para concluir el estudio, se muestra a 





Figura 39. Evolución de la demanda de potencia eléctrica para la temporada de 
calefacción 
 
Teniendo en cuenta tanto el compresor como los ventiladores, la demanda 
total de potencia eléctrica total en la instalación para un año de funcionamiento del 
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  4.3.5 COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (COP) 
 
 En este punto se estudiará la variación del coeficiente de eficiencia energética 
para los días más representativos del año, como se ha hecho con el resto de 




Figura 40. Evolución del COP eléctrico para el día más frío 
 
 Puede verse como el mayor COP se obtiene al principio del periodo de 
funcionamiento del sistema de calefacción, siendo el valor medio para este día de 
aproximadamente 2,01, marcado por una línea horizontal azul en la imagen. 
 
 No existe coeficiente de eficiencia energética para el día más caluroso, puesto 
que el sistema no funciona en este día. En la siguiente gráfica se muestra la evolución 




Figura 41. Evolución del COP eléctrico para un día intermedio 
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 Se observa del gráfico anterior como el valor medio diario del COP señalado 
mediante una línea horizontal de color azul posee un valor de 2,01. 
  
 Por último se representa la evolución del COP a lo largo de toda la temporada 
de calefacción, COP anual, donde las líneas horizontales marcadas en las Figuras 40 y 
41 determinan el valor del COP para ese día dentro de la evolución anual, como puede 




Figura 42. Evolución del COP eléctrico para la temporada de calefacción 
 
 Se observa como el valor del COP, marcado mediante una línea horizontal de 
color azul determina el valor del COP estacional para la temporada de calefacción, con 
un valor de 2,007. 
 
Cabe destacar que a lo largo de la simulación no se ha tenido en cuenta el 
efecto de la formación de hielo sobre la superficie del evaporador de la bomba de 
calor. Este hecho hubiera provocado las paradas de la instalación para el descarchado 
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5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
En este apartado se realiza un estudio del impacto ambiental debido al 
funcionamiento de la bomba de calor a lo largo de un año. De este análisis se 
pretenden extraer conclusiones acerca de las consecuencias medioambientales debido 
a las emisiones de contaminantes de la instalación. 
 
Los gases emitidos por el sistema serán distintos en función del refrigerante 
empleado. En este proyecto se ha utilizado como refrigerante para la bomba de calor 
el denominado R-410a. Englobado en los refrigerantes de nueva generación se 
caracteriza por no tener cloro en su composición química, además de ser uno de los 
sustitutos del R22, no siendo dañino para la capa de ozono. 
 
La principal causa del impacto medioambiental será por tanto la emisión de CO2 
a la atmósfera. El aumento excesivo de este gas al ser lanzado artificialmente a la 
atmósfera, en grandes cantidades, aunque no tiene un efecto inmediato sobre el 
medio ambiente, colabora aumentando el conocido Efecto Invernadero. Este hecho 
hace que se altere el equilibrio térmico, contribuyendo al calentamiento global de la 
superficie terrestre. 
 
Para realizar el estudio del impacto ambiental se tendrán en cuenta tanto las 
emisiones de CO2 directas, causas directamente por el refrigerante empleado en la 
instalación, como las emisiones indirectas, generadas por el funcionamiento de la 
instalación. Denominadas Potencial de Efecto Invernadero Directo (PEID) e Indirecto 
(PEII) respectivamente. Este último procede del CO2 que se genera al quemar el 
combustible necesario para obtener la electricidad que pone en marcha el sistema 
durante su vida útil. 
 
Otro aspecto a destacar en el estudio es el efecto acústico, la presión sonora de 
la instalación provocada por el funcionamiento de la bomba de calor como 
consecuencia de los diferentes elementos móviles de la máquina. Este hecho si tiene 
un efecto inmediato sobre las personas, siendo sensibles al ruido que pueda ser 
emitido por el sistema.  
 
 El impacto acústico no será sometido a estudio, sin embargo en el Anexo II del 
proyecto se muestran una serie de especificaciones acerca de la presión sonora de los 
equipos seleccionados para la instalación de calefacción, tanto para las unidades 
interiores como para la exterior. 
 
Cabe destacar, para concluir, que al tratarse de una bomba de calor aire-aire la 
instalación no contribuye al efecto de formación de legionella, como puede ocurrir en 
sistemas de producción de agua caliente sanitaria (A.C.S). Los siguientes apartados 
permitirán extraer una conclusión acerca de la cantidad de CO2 emitida por la 
instalación, siendo el principal contaminante emitido por la bomba de calor. 
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 5.1 POTENCIAL DE EFECTO INVERNADERO DIRECTO (PEID) 
 
 En este punto se realizará el cálculo de la cantidad de CO2 que se emitirá a la 
atmósfera de forma directa, debido al refrigerante empleado en la instalación, R-410a. 
Se determinará mediante el empleo de la siguiente expresión: 
 
NCfpeidPEID R ··)·(  
 
Siendo: 
 · (peid) el Potencial de Efecto Invernadero del refrigerante por unidad de masa. 
Para el refrigerante empleado en el proyecto es de 3500 Kg equivalentes de 
CO2 / Kg de refrigerante. 
 · f (%/año) el porcentaje de refrigerante que anualmente se fuga de la 
instalación. 
 · CR la carga de refrigerante que hay en la instalación. (KgRefrigerante) 
 · N el número de años de funcionamiento de la instalación. (vida) 
 
Considerando un valor para el factor de fugas, tratándose de una instalación 
pequeña, para una vivienda, de f= 15 %. 
 
Para el compresor empleado en el proyecto, de pequeño tamaño, se toma 
como aproximación introducir 1 Kg de refrigerante por cada kW, por lo que se define la 






C 5,25,2·1·1   
 
Por tanto, la cantidad de CO2 equivalente emitida de forma directa en un año: 
 
25,13121·5,2·15,0·)3500(··)·( COesequivalentKgNCfpeidPEID R   
  
PEID (1 año) = 1312,5 Kg equivalentes CO2 
 
 Suponiendo una vida media para la instalación de 20 años, la cantidad de gas 
emitido en este periodo será de: 
 
22625020·5,2·15,0·)3500(··)·( COKgNCfpeidPEID R   
  
 Cabe destacar que debido al 15% de refrigerante que se ha supuesto que 
anualmente se fuga de la instalación, si se considera una vida media de la misma de 20 
años, deberán hacerse tres recargas del refrigerante antes de que la instalación no 
sirva. Por tanto el PEID que se obtiene es: 
 
PEID (20 años)= 26250 · 3 = 78750 KgCO2 = 78,75 toneladas equivalentes de CO2 
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 5.2 POTENCIAL DE EFECTO INVERNADERO INDIRECTO (PEII) 
 
 De manera indirecta, la bomba de calor emitirá una cierta cantidad de dióxido 
de carbono a la atmósfera, producido al quemar el combustible fósil necesario para 
generar la electricidad que consume la instalación de compresión mecánica. 
 
 Este potencial se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
NnWWpeiiPEII auxiliaresequiposcomp ·)·)·((   
 
Siendo: 
 · (peii) la masa de CO2 vertida a la atmósfera por kWh producido (KgCO2/kWhe). 
 · Wcomp la potencia del compresor (kW). 
 · Wequipos auxiliares la potencia de los ventiladores del compresor y del evaporador 
(kW).  
 · n las horas de funcionamiento de la instalación 
 · N el número de años de funcionamiento de la instalación 
 
 Sin embargo, conocidos los parámetros de la bomba de calor, de apartados 
anteriores, así como su funcionamiento a lo largo del periodo de calefacción, del 1 de 
Noviembre al 30 de Abril, durante 181 días, el PEII se calculará mediante la simulación 
en el programa Matchad. 
 
 Para llevar a cabo esta simulación y determinar las emisiones producidas de 
forma indirecta por el consumo de electricidad será necesario definir un ratio medio 
de emisiones de dióxido de carbono, CO2, por cada kilowatio hora eléctrico (kWhe). 
 
Contaminante Kg/kWhe 
Dióxido de carbono (CO2) 0,411 
 
Tabla 26. Valor de emisiones de CO2 producidas debido al consumo de electricidad 
 
El accionamiento del compresor y los ventiladores de la instalación llevará 
asociada una emisión de CO2, por lo que el estudio se dividirá para ambos presentando 




 Con el fin de conocer la masa de CO2 emitida a la atmósfera por el 
funcionamiento del compresor en la instalación para la temporada de calefacción, es 
necesario conocer en primer lugar la demanda en kWhe para este periodo. Por ello se 
calculó en el apartado de simulación dicha evolución de la demanda, Figura 35, donde 
se consideró, al igual que en el apartado 4 de este proyecto, un horario de 
funcionamiento del sistema diario de 13 horas, comprendidas de 7:00 h a 20:00 h. 
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Por tanto conocida la evolución de la demanda de potencia eléctrica en el 
compresor, de la representación mencionada, Figura 35, aplicando el valor de 
emisiones de CO2 debido al consumo de electricidad, Tabla 26, se obtiene la evolución 





Figura 43. Evolución de la masa de CO2 emitido debido al funcionamiento del 
compresor 
 
De la imagen puede verse como para el día más frío el compresor emite de 
forma indirecta, debido al consumo de potencia eléctrica, aproximadamente unos  
19,4 Kg de CO2.  
 
La cantidad total de emisiones de CO2 al año para toda la temporada es de 
1417 Kg de CO2,  siendo la media de emisiones en este periodo de unos 7,83 Kg de CO2 
diarios producidos por el compresor.  
 
 
Ventiladores del evaporador y del condensador 
 
 Del mismo modo que para el compresor, es necesario conocer en este punto la 
demanda en kWhe para el periodo de calefacción en los equipos auxiliares, 
ventiladores de la bomba de calor. La evolución de dicha demanda se encuentra 
representada en la Figura 38. 
 
Por tanto, una vez que se conoce la evolución de la demanda de potencia 
eléctrica en los ventiladores de la instalación, del mismo modo que para el compresor, 
aplicando un valor 0,411 KgCO2/kWhe, Tabla 26, se obtiene la evolución de la cantidad 
de CO2 emitido por los ventiladores del sistema, para cada uno de los días de la 
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Figura 44. Evolución de la masa de CO2 emitido por los ventiladores 
 
 La cantidad total de CO2 emitido debido al funcionamiento de los ventiladores 
del evaporador y del condensador al año, para toda la temporada, es de 164,52 Kg de 
CO2,  siendo la media de emisiones en este periodo de unos 0,91 Kg de CO2 diarios 
producidos por los ventiladores. 
 
 
Potencial de Efecto Invernadero Indirecto anual (PEII) 
 
 En este punto se realiza la suma de emisiones de ambas contribuciones, 
debidas al compresor y a los ventiladores de la instalación. Es necesario para ello 
emplear la representación de la demanda total de potencia eléctrica en el sistema, 
calculada con anterioridad, Figura 39. 
 
 Realizando el cálculo de las emisiones de CO2 totales para un año de 




Figura 45. Evolución de la masa total de CO2 emitido 
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 Empleando la anterior gráfica puede determinarse la cantidad total de CO2 
emitido indirectamente a la atmósfera debido al funcionamiento de la instalación 
durante un año, siendo este valor de 1581 Kg de CO2. El valor medio diario de 
emisiones en este periodo es de unos 8,73 Kg de CO2. 
 
 Por tanto, puede concluirse el estudio del Potencial de Efecto Invernadero 
Indirecto (PEII) diciendo que se emiten indirectamente debido al funcionamiento de la 
bomba de calor 1581 Kg de CO2 al año. 
 
PEII (1 año) = 1581 Kg CO2 
 
 Considerando al igual que en el apartado 5.1, una vida media para la instalación 
de unos 20 años, el PEII que se obtiene es: 
 
 PEII (20 años) = 31620 Kg Co2 = 31,6 toneladas de CO2 
 
 
5.3 POTENCIAL TOTAL DE CALENTAMIENTO (PTC) 
 
 En este punto se determina la cantidad total de dióxido de carbono emitido a la 
atmósfera debido al funcionamiento de la bomba de calor de la vivienda estudiada a lo 
largo del proyecto. 
 
 Una vez determinados los potenciales de efecto invernadero, el Potencial Total 
de Calentamiento se define como: 
 
PEIIPEIDPTC   
 
 Con los datos calculados para un año de funcionamiento de la instalación de 
calefacción: 
 
25,289315815,1312)1()1()1( KgCOañoPEIIañoPEIDañoPTC   
 
PTC (1 año) = 2893,5  Kg CO2 
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6. COMPARACIÓN DE UNA CALDERA (GAS O GASOIL) CON LA 
BOMBA DE CALOR 
 
 Una vez concluido el estudio de la bomba de calor para la aplicación de 
calefacción, se realiza en este apartado una comparación respecto a los sistemas 
tradicionales de calefacción en una vivienda. 
 
 Mediante la simulación del funcionamiento de la bomba de calor se han 
obtenido las demandas necesarias tanto de calefacción como de potencia eléctrica 
para la temporada de operación del sistema a lo largo de un año. Estos datos serán la 
base para realizar la comparación entre los distintos sistemas de calefacción, y se 
muestran resumidos en la siguiente tabla, Tabla 27. 
 
Demanda calefacción 7725 kWh 
Demanda potencia eléctrica 3848 kWhe 
 
Tabla 27. Demandas del sistema de calefacción para una temporada 
 
 Junto a estos valores serán necesarios introducir datos referentes a las distintas 
alternativas como sistema de calefacción que aparecerán en el estudio comparativo. 
En este proyecto se realizará la comparación de la bomba de calor seleccionada 
respecto a dos calderas, una de gas y otra cuyo combustible es el gasoil. 
 
Se resumen a continuación algunas de las características básicas de los sistemas 
de calefacción empleados en este apartado: 
 
 Caldera de gas Caldera de gasoil 
Combustible Gas Natural Gasóleo C 
Rendimiento 85% 75% 
 
Tabla 28. Características básicas de los sistemas de calefacción convencionales  
 
 Se realizará el cálculo independiente de ambos sistemas, debido a los distintos 
combustibles y rendimientos que presentan cada uno de ellos en su funcionamiento. 
Para ello serán necesarios también datos acerca de las características propias de los  
combustibles, precio o cantidad de emisiones de CO2 por kWh, que se detallarán más 
adelante. 
 
 El objetivo por tanto es obtener resultados, de la comparación descrita, acerca 
de cual de los sistemas de calefacción es la mejor solución para la vivienda estudiada, 
teniendo en cuenta el coste inicial del sistema así como el coste anual de la energía 
consumida por el mismo. Además de esto se extraerán conclusiones acerca de la 
cantidad de emisiones de CO2 que cada sistema produce en su funcionamiento.  
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6.1 COSTE POR CONSUMO DE ENERGÍA  
 
 En este punto se realiza el cálculo del coste que supone el consumo de energía 
en cada uno de los sistemas de calefacción para satisfacer la demanda de calefacción 
de la vivienda. 
 
 Bomba de calor 
 
 En primer lugar se realiza el estudio para la bomba de calor con el fin de 
comparar los resultados obtenidos con los que se calcularán a continuación para los 
sistemas tradicionales de calefacción, caldera de gas y gasoil. 
 
 En el Anexo III de este proyecto puede verse una factura real de consumo de 
electricidad en una vivienda, que servirá como base para realizar el cálculo del precio 
de la electricidad por kWhe consumido. 
 
 Atendiendo al consumo reflejado en dicha factura y al precio final de la misma, 
sin tener en cuenta los precios detallados por servicio se obtiene: 
 
ekWhConsumo 268  
€05,56 totalmporte  
 








 Empleando el valor reflejado anteriormente para la demanda de potencia 
eléctrica, Tabla 27, el precio debido al coste de la energía para la temporada de 
calefacción será: 
 
ekWheléctricapotenciaDemanda 3848  
€62,8042091,0·3848·Pr  CosteeléctricapotenciaDemandaecio  
 
Precio= 804,62 € 
 
Este precio corresponde al consumo de electricidad por parte de la bomba de 
calor para garantizar las condiciones de confort en el interior de la vivienda para el 
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Caldera de gas 
 
 Del mismo modo que para el caso de la bomba de calor, se detallan los cálculos 
para una temporada de funcionamiento del sistema de calefacción que emplea como 
combustible el Gas Natural. 
   
  
 
Empleando la factura relativa al consumo de gas de una vivienda, presente en 
el Anexo III de este proyecto, se toman los conceptos característicos presentes en la 
misma para calcular el precio de la energía, Gas Natural. 
 
 Se muestran a continuación los valores más representativos que permitirán el 
cálculo del coste de la energía: 
 
kWhConsumo 1873  
€27,129 totalmporte  
 








 Una vez calculado el coste, es necesario conocer la demanda de calefacción real 
que ha de satisfacerse en la vivienda para el periodo de funcionamiento de la caldera 
de gas. Esta demanda se calculará, teniendo en cuenta el rendimiento de dicha caldera 
y la demanda de calefacción, Tablas 27 y 28 respectivamente, de la siguiente forma:  
 
 





 Conocida la demanda real de calefacción, así como el coste, puede calcularse el 
precio final para el periodo de funcionamiento, del 1 de Noviembre al 30 de Abril: 
 
€08,627069,0·23,9088·Pr  CosterealDemandaecio  
 
Precio= 627,08 € 
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Caldera de gasoil 
 
 Los cálculos relativos a la caldera cuyo combustible es el gasoil para una 
temporada de funcionamiento del sistema se detallan a continuación. 
   
 Para poder realizarlos resulta imprescindible conocer una serie de 
características acerca del combustible que permitirán calcular el coste de esta energía. 
Se resumen en la siguiente tabla: 
 
Combustible: Gasóleo C 
Densidad 0,85 Kg/litro 
Poder Calorífico Inferior (PCI) 10200 Kcal/Kg = 10,09 kWh/litro 
Precio del combustible 1,023 €/litro 
 
Tabla 29. Características del Gasóleo C 
 
 Con estos datos, se procede a calcular el precio de la energía por kWh 










 Atendiendo al rendimiento propio de la caldera de gasoil, reflejado en la Tabla 












 Conocida la demanda real de calefacción, así como el coste de la energía en 
este punto, puede calcularse el precio final para la temporada de calefacción: 
 
€42,10441014,0·10300·Pr  CosterealDemandaecio  
 
Precio= 1044,42 € 
 
 Este precio corresponde al consumo de gasoil debido al funcionamiento de la 
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6.2 POTENCIAL TOTAL DE CALENTAMIENTO (PTC) 
 
 La cantidad de CO2 emitido a la atmósfera dependerá del sistema de 
calefacción empleado, por ello se estudian tres alternativas en este punto. 
 
Bomba de calor 
 
 Para este sistema se ha calculado con anterioridad, en el apartado de impacto 
ambiental, la cantidad de CO2 emitido por la bomba de calor durante este periodo, que  
corresponderá con el valor del Potencial Total de Calentamiento (PTC): 
 
PTC= 2893,5 Kg CO2 
 
 Este valor de emisiones es para un año de funcionamiento de la bomba de calor 




Caldera de gas 
 
Para poder calcular la cantidad de CO2 emitido debido al funcionamiento de la 
caldera de gas durante este periodo es necesario conocer las emisiones de CO2 
(Kg/kWh) para el combustible empleado: 
 
Combustible Emisiones de CO2 (Kg/kWh combustible) 
Gas Natural 0,22 
 
Tabla 30. Emisiones de CO2 para el Gas Natural 
 
 Una vez conocido este valor así como la demanda real del sistema, calculada 




kWhrealDemanda 23,9088  
 
kWhKgCOEmisión /22,02   
 
 
 La cantidad total de CO2 emitido por la caldera de gas es: 
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Caldera de gasoil 
 
La cantidad de CO2 emitido por la caldera de gasoil debido al funcionamiento 
de la misma durante este periodo se calcula conociendo las emisiones de CO2 
(Kg/kWh) para el combustible empleado: 
 
Combustible Emisiones de CO2 (Kg/kWh combustible) 
Gasóleo C 0,27 
 
Tabla 31. Emisiones de CO2 para el Gasóleo C 
 
 Conocido este dato así como la demanda real calculada anteriormente, es 
posible determinar la cantidad de emisiones de CO2 de la siguiente forma: 
 
 
kWhrealDemanda 10300  
 
kWhKgCOEmisión /27,02   
 
 
 La cantidad total de CO2 emitido por la caldera de gasoil es: 
 
PTC= 2781 Kg CO2 
 
 
 Una vez concluido el estudio puede verse como tanto la bomba de calor como 
la caldera de gasoil son las peores soluciones en cuanto a cantidad de gas CO2 emitido 
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6.3 COSTE DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
 
 Con el objetivo de comparar el precio inicial de cada uno de los sistemas de 
calefacción a estudio, en este punto se seleccionan alguno de los modelos presentes 
en el mercado para cada aplicación. 
 
 Atendiendo exclusivamente al precio del equipo, sin tener en cuenta la 
instalación del mismo, se escogen a continuación diferentes modelos de calderas para 
poder comparar sus precios con los del equipo formado por la bomba de calor.  
 
Bomba de calor 
 
 Los equipos para este sistema de calefacción han sido seleccionados 
anteriormente en el apartado 3.3 de este proyecto. Consta por tanto de cinco 
unidades interiores, splits, y de una unidad exterior, cuyos precios se resumen a 
continuación: 
 






















    
  TOTAL 8233 € 
 
Tabla 32. Precio por unidades de la bomba de calor 
  
 El coste de los equipos que forman parte de la bomba de calor como sistema de 
calefacción es: 
 
Precio= 8233 € 
 
 
Caldera de gas 
 
 La caldera de gas que ha de seleccionarse en este punto deberá suministrar la 
potencia suficiente como para satisfacer la máxima carga térmica de la vivienda,    
10,35 kW.  
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De entre los fabricantes existentes en el mercado se ha elegido Vaillant, y el 
modelo de caldera de gas atmoTEC plus, que será capaz de aportar calefacción a la 
vivienda. A continuación se muestra una imagen con alguna de las características 




Figura 46. Características técnicas de la caldera de gas seleccionada 
 
 En el Anexo IV de este proyecto se muestran el resto de parámetros 
característicos de la caldera. En la siguiente tabla puede verse el modelo seleccionado 












Tabla 33. Modelo y precio de la caldera de gas 
  
Por su parte, los componentes encargados de proporcionar calor a las distintas 
habitaciones de la vivienda serán los radiadores. Repartidos en las dos plantas 
principales de la vivienda, planta baja y alta, formarían un total de quince. Teniendo en 
cuenta el coste de la instalación, se resumen en la siguiente tabla los costes totales del 
sistema de calefacción mediante caldera de gas: 
 
 Precio (€) 
Caldera de gas 1472 




Tabla 34. Costes totales del sistema de calefacción mediante caldera de gas 
 
Precio= 4351 € 
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Caldera de gasoil 
 
 Del mismo modo que para la caldera de gas, en este punto es necesario 
seleccionar un sistema de calefacción mediante gasoil. 
 
 El fabricante elegido ha sido Junkers, cuyo modelo SUPRACOMBI CGW 25, con 
una potencia de 25 kW permite satisfacer las condiciones de carga máxima de la 
vivienda en estudio. En el Anexo IV de este proyecto pueden verse las características 




Figura 47. Características técnicas de la caldera de gasoil seleccionada 
 
 Una vez conocido el modelo y sus prestaciones se muestra a continuación una 













Tabla 35. Modelo y precio de la caldera de gasoil 
  
De la misma forma que para la caldera de gas, los componentes que forman 
parte del sistema, así como el coste de la instalación quedan reflejados en la siguiente 
tabla: 
 
 Precio (€) 
Caldera de gasoil 1533 




Tabla 36. Costes totales del sistema de calefacción mediante caldera de gasoil 
 
Precio= 4412 € 
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6.4 CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN 
 
 En este punto se extraen las conclusiones acerca de los datos obtenidos en las 
comparaciones de los tres sistemas de calefacción. 
 
 Con el fin de resumir todos los valores obtenidos en los tres apartados 
anteriores se muestra la siguiente tabla donde se recogen los datos estudiados para 




Coste por consumo 
de energía 




Bomba de calor 804,62 € 2893,5 Kg CO2 8233 € 
Caldera de gas 627,08 € 1999,41 Kg CO2 4351 € 
Caldera de gasoil 1044,42 € 2781 Kg CO2 4412 € 
 
Tabla 37. Comparación entre sistemas de calefacción para una temporada 
 
 Observando los resultados obtenidos puede verse como la mejor solución para 
la aplicación descrita en este proyecto durante una temporada de calefacción sería la 
caldera de gas. Este es el sistema más económico, presenta el menor coste por 
consumo de energía y precio del equipo, además de emitir la menor cantidad de gas 
CO2 a la atmósfera. 
 
 Por su parte, la bomba de calor, objeto de estudio en este proyecto, presenta el 
mayor precio en cuanto al coste inicial de sus equipos. Sin embargo, el coste por 
consumo de energía eléctrica debido a su funcionamiento se sitúa intermedio entre 
ambas alternativas. Supone un 23 % de ahorro por consumo de energía respecto a la 
caldera de gasoil. 
 
En el caso de optar por la caldera de gasoil puede verse como se trata del  
sistema más caro en cuanto al consumo de energía se refiere, seguido de la bomba de 
calor, siendo la peor alternativa. Su precio inicial se encuentra cercano al de la caldera 
de gas, siendo una de las ventajas que presenta este sistema. 
 
Suponiendo una vida del sistema de calefacción con bomba de calor de unos 20 
años, al igual que se vio en el apartado de impacto ambiental, se muestra a 




Coste por consumo de 
energía (20 años) 
Precio del sistema Precio Total 
Bomba de calor 16092,4 € 8233 € 24325,4 € 
Caldera de gas 12541,6 € 4351 € 16892,6 € 
Caldera de gasoil 20888,4 € 4412 € 25300,4 € 
 
Tabla 38. Comparación de costes entre sistemas de calefacción para 20 años 
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 Observando los resultados obtenidos se pone de manifiesto una vez más que la 
caldera de gas sería la mejor solución para adoptar en la vivienda, de acuerdo a las 
condiciones de funcionamiento y al intervalo de operación descritos en este informe. 
Supone un 30,5 % de ahorro respecto a la bomba de calor. 
 
 Por su parte, el precio total de la bomba de calor es similar al obtenido 
mediante la caldera gasoil, debido al menor coste por consumo de energía del 
primero, lo que hace compensar su alto coste inicial del equipo, 8233 €. 
 
 En cuanto a la emisión de gas CO2 a la atmósfera por parte de los sistemas de 
calefacción, cabe destacar que a los 20 años sigue la tendencia vista en la Tabla 37 
para una sola temporada de calefacción, siendo el sistema que menos gases emite la 




Cantidad de CO2 
emitido (20 años) 
Bomba de calor 57870 Kg CO2 
Caldera de gas 39988,2 Kg CO2 
Caldera de gasoil 55620 Kg CO2 
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BOMBA DE CALOR CANTIDAD PRECIO (€) 
UNIDAD EXTERIOR   
Unidad exterior Daikin 5MXS90 
Potencia frigorífica nominal: 9 kW 
Potencia calorífica nominal: 10,4 kW  
Refrigerante: R-410a 
Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 770x900x320 





UNIDADES INTERIORES    
Unidad interior split Daikin FHQ35BUV1B 
Unidad horizontal de techo 
Potencia frigorífica nominal: 3,4 kW 
Potencia calorífica nominal: 4,1 kW  
Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 195x960x680 





Unidad interior split Daikin FHQ50BUV1B 
Unidad horizontal de techo 
Potencia frigorífica nominal: 5 kW 
Potencia calorífica nominal: 6 kW  
Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 195x960x680 





   
INSTALACIÓN   
Juego de soportes de suelo nivelables para unidad 
exterior 
1 25,5 € 
Cuadro eléctrico monofásico de 230 V 
Cuadro con relé de protección regulable a cada intensidad, para 





TUBERÍAS FRIGORÍFICAS   
Tubería de cobre de 1/4” 
Conecta la unidad exterior de la bomba de calor con los splits 





Tubería de cobre de 3/8” 
Conecta la unidad exterior de la bomba de calor con los splits 
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Tubería de cobre de 1/2” 
Conecta la unidad exterior de la bomba de calor con los splits 





Tubería de cobre de 5/8” 
Conecta la unidad exterior de la bomba de calor con los splits 





Aislamiento coquilla para tubería de cobre de 1/4” 
Aislamiento tubular de espesor 25 mm para las tuberías que 





Aislamiento coquilla para tubería de cobre de 3/8” 
Aislamiento tubular de espesor 25 mm para las tuberías que 





Aislamiento coquilla para tubería de cobre de 1/2” 
Aislamiento tubular de espesor 25 mm para las tuberías que 





Aislamiento coquilla para tubería de cobre de 5/8” 
Aislamiento tubular de espesor 32 mm para las tuberías que 





   
MANO DE OBRA 1 2989 € 
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En el presente proyecto se ha realizado el estudio del funcionamiento de una 
bomba de calor de compresión mecánica como sistema de calefacción para una 
vivienda unifamiliar.  
 
Se ha partido del cálculo de la carga térmica máxima para la vivienda, 
considerando las ganancias internas debidas a personas, ordenadores e iluminación, 
además de la carga de inercia térmica. Una vez obtenida dicha carga térmica máxima 
se ha procedido a la selección de la bomba de calor, escogiendo Daikin de entre los 
numerosos fabricantes existentes en el mercado, para su posterior análisis de 
funcionamiento. 
 
Para la bomba de calor seleccionada se emplea el refrigerante R-410a. Este 
refrigerante es uno de los más empleados para este tipo de aplicaciones, ya que en 
caso de producirse cualquier tipo de fuga o escape, este no tiene efectos irritantes 
sobre las personas que entren en contacto con él, no es tóxico ni inflamable. 
 
 Una vez seleccionada la bomba de calor se ha realizado la simulación de la 
instalación para una temporada de calefacción, periodo comprendido desde el 1 de 
Noviembre hasta el 30 de Abril. De este estudio se han extraído conclusiones acerca de 
la evolución de los parámetros de la bomba de calor durante los días más significativos 
del periodo de calefacción. Se ha obtenido para la temporada la demanda de 
calefacción, con un valor de 7725 kWh, y una demanda de potencia eléctrica del 
sistema de 3848 kWhe. Además de esto, por medio de la simulación anual del sistema 
se ha logrado calcular el Coeficiente de Eficiencia Energética global medio (COPe), 
obteniendo un valor aproximado de 2,007.  
 
Mediante el estudio de Impacto Ambiental se han comprobado las 
consecuencias medioambientales que lleva consigo el funcionamiento de la bomba de 
calor durante el periodo de calefacción. La causa principal de dicho impacto será la 
emisión de gas CO2 a la atmósfera, colaborando de forma sustancial al aumento del 
Efecto Invernadero. Se ha calculado que para un año de funcionamiento de la 
instalación se emitirán 2893,5 Kg de CO2 a la atmósfera, siendo esta cantidad superior 
a la que se emitiría mediante una caldera de gas. 
 
Posteriormente se ha procedido a la comparación de la bomba de calor con 
diferentes sistemas de calefacción, como son la caldera de gas o la de gasoil, por 
medio de un estudio anual. Del mismo, se ha podido observar como la caldera de gas 
es la mejor solución para la aplicación estudiada, frente a las otras alternativas, bomba 
de calor y caldera de gasoil. La bomba de calor consume menos energía, con lo que 
supone un gasto anual menor, sin embargo su elevado coste inicial hace que no se 
emplee normalmente en este tipo de instalaciones. 
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Realizando dicha comparación para un periodo de 20 años, supuesto como la 
vida para la bomba de calor, puede verse como la mejor solución sigue siendo la 
caldera de gas, seguida de la caldera de gasoil, y por último la bomba de calor, siendo 
muy próximos los valores calculados para esta comparados con los de la caldera de 
gasoil. 
 
Una de las características fundamentales de las bombas de calor, la cual no se 
ha tenido en cuenta en este informe, es la generación de hielo en el evaporador. 
Cuando las condiciones del aire que pasa por dicho intercambiador son tales que en su 
interior se alcanza el punto de escarcha, se produce la formación de hielo. Cuando la 
cantidad de hielo generada es grande es necesaria la parada del sistema, periodo de 
desercarche. Estos intervalos suelen producirse cuando la demanda de energía para 
calefacción es máxima, durante los días más fríos del año. 
 
Cabe destacar que a lo largo de este proyecto se han realizado los cálculos para 
un funcionamiento continuo del sistema, evitando así la formación de escarcha sobre 
la superficie del evaporador de la bomba de calor, y por tanto las paradas de la 
instalación para el correspondiente descarchado, momento en el que la bomba de 
calor no suministra aire al interior de la vivienda. Si se hubiese tenido en cuenta este 
efecto, el gasto anual por consumo de energía en la bomba de calor sería superior al 
calculado, y además se reduciría el COP y la vida de la bomba de calor, debido al 
número de paradas y arranques que serían necesarios para el desercarche. 
 
Por tanto, la bomba de calor, si no se tienen en cuenta los costes de la 
instalación, es un sistema rentable a la hora de sustituir a las calefacciones 
tradicionales de gasoil, con un gasto menor por consumo de energía. En cuanto al 
ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera, la bomba de calor no supone un gran 
avance respecto a los sistemas convencionales de calefacción. El funcionamiento de la 
bomba de calor en un intervalo horario en el cual la temperatura exterior sea mayor 
supone un gran ahorro con respecto a las demás alternativas. La rentabilidad de la 
bomba de calor será mayor cuanto mayor sea el aumento de los precios de los 
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A Área de transferencia, (m2) 
Aentreplanta Área de entreplanta (m
2) 
Atransmisión Área de transmisión (m
2) 
B’ Longitud característica 
COPe Coeficiente de eficiencia energética eléctrico 
COPm Coeficiente de eficiencia energética mecánico 
Cp Calor específico del aire (J/KgK) 
CR Carga de refrigerante que hay en la instalación (Kg refrigerante) 
e Espesor de la capa (m) 
f Factor de fugas (%) 
h1’ Entalpía en el punto final del subenfriamiento (KJ/Kg) 
h2’ Entalpía en el punto de salida de la válvula de expansión (KJ/Kg) 
h3’ Entalpía en el punto de entrada al compresor (KJ/Kg) 
h4’ Entalpía en el punto final de la compresión (KJ/Kg) 
h5 Entalpía en el punto de descarga del compresor (KJ/Kg) 
mevap Caudal de aire del evaporador (Kg/s) 
mcond Caudal de aire del condensador (Kg/s) 
mr Caudal de refrigerante (Kg/s) 
mren Caudal de aire de renovación (Kg/s) 
n Horas de funcionamiento de la instalación 
N Número de años de funcionamiento de la instalación, vida 
P Perímetro (m) 
Paspiración Presión de aspiración (bar) 
Pdescarga Presión de descarga (bar) 
Pevap Presión de evaporación (bar) 
Pcond Presión de condensación (bar) 
peid PEI del refrigerante por unidad de masa (Kg CO2/Kg refrigerante) 
peii Masa de CO2 vertida a la atmósfera (Kg CO2/kWh) 
PEID Potencial de Efecto Invernadero Directo (Kg equivalentes CO2) 
PEII Potencial de Efecto Invernadero Indirecto (Kg CO2) 
PCI Poder Calorífico Inferior del Gasóleo C (kWh/litro) 
PTC Potencial Total de Calentamiento (Kg CO2) 
qcond Potencia del condensador por unidad de masa (KJ/Kg) 
qevap Potencia del evaporador por unidad de masa (KJ/Kg) 
Qcond Potencia del condensador (W) 
Qequipos Carga térmica debida a equipos electrónicos o electrodomésticos (W) 
Qevap Potencia del evaporador (W) 
Qiluminación Carga térmica debida a la iluminación (W) 
Qinercia térmica Carga de inercia térmica (W) 
Qinfilitración Carga térmica de infiltración (W) 
Qinterna Carga térmica interna (W) 
Qlatente Carga térmica latente debida a las personas (W) 
Qpersonas Carga térmica interna debida a las personas (W) 
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Qrenovación Carga térmica de renovación (W) 
Qsensible Carga térmica sensible debida a las personas (W) 
Qtérmica máxima Carga térmica máxima en la vivienda (W) 
Qtérmica máxima habitación Carga térmica máxima de la habitación (W) 
Qtérmica máxima planta alta Carga térmica máxima de la planta alta de la vivienda (W) 
Qtérmica total Carga térmica total (W) 
Qtérmica total habitación Carga térmica total de la habitación (W) 
Qtérmica total planta Carga térmica total por planta de la vivienda (W) 
Qtérmica total planta alta Carga térmica total de la planta alta de la vivienda (W) 
Qtransmisión Carga térmica de transmisión (W) 
Qtransmisión entre planta Carga térmica de transmisión para la entreplanta (W) 
QTM Carga térmica máxima de diseño de la vivienda (W) 
QTOTAL renovación Carga térmica total de renovación (W) 
QTOTAL transmisión Carga térmica total de transmisión (W) 
r Relación de compresión 
R Resistencia térmica de una capa (m2K/W) 
Ra Resistencia térmica del aislante en soleras o losas (m
2K/W) 
Rm Resistencia térmica del muro enterrado (m
2K/W) 
Rse Resistencia térmica superficial exterior (m
2K/W) 
Rsi Resistencia térmica superficial interior (m
2K/W) 
RT Resistencia total capas que componen el cerramiento (m
2K/W) 
t Temperatura exterior o en la zona adyacente sin climatizar (
oC) 
text Temperatura de diseño en el exterior de la vivienda (
oC) 
tint Temperatura de diseño en el interior de la vivienda (
oC) 
Tcond Temperatura de condensación (
oC) 
Tevap Temperatura de evaporación (
oC) 
Tmáxima Temperatura máxima exterior (
oC) 
Tmedia Temperatura media exterior (
oC) 
Tmínima Temperatura mínima exterior (
oC) 
U Coeficiente global de transferencia de calor (W/m2K) 
Uentreplanta Coef global de transferencia de calor de la entreplanta (W/m
2K) 
Umáx Coef global de transferencia de calor máximo (W/m
2K) 
Umuro exterior Coef global de transferencia de calor muro exterior (W/m
2K) 
Upuerta Coef global de transferencia de calor de las puertas (W/m
2K) 
Us Coef global de transferencia de calor de suelos (W/m
2K) 
Utecho Coef global de transferencia de calor del techo (W/m
2K) 
Uventanas Coef global de transferencia de calor de las ventanas (W/m
2K) 
UT U de cerramientos en contacto con el terreno (W/m
2K) 
V Volumen (m3) 
Vren Volumen de aire de renovación (m
3) 
wcomp Potencia indicada del compresor por unidad de masa (KJ/Kg) 
we Potencia eléctrica del compresor por unidad de masa (KJ/Kg) 
wm Potencia mecánica del compresor por unidad de masa (KJ/Kg) 
Wcomp Potencia indicada del compresor (W) 
We Potencia eléctrica del compresor (W) 
Wequipos auxiliares Potencia de los ventiladores del compresor y evaporador (W) 
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Wvent cond Potencia de los ventiladores del condensador (W) 
Wvent evap Potencia de los ventiladores del evaporador (W) 
z Profundidad de la parte enterrada del muro (m) 
 
ΔPevap Pérdida de carga en el evaporador (bar) 
ΔPcond Pérdida de carga en el condensador (bar) 
ΔPvent evap Diferencia de presión en el evaporador (Pa) 
ΔPvent cond Diferencia de presión en el condensador (Pa) 
ΔTevap Diferencia de temperaturas entre exterior y la del evaporador 
ΔTcond Diferencia de temperaturas entre la impulsión y el interior 
ηcaldera gas Rendimiento de la caldera de gas 
ηcaldera gasoil Rendimiento de la caldera de gasoil 
ηcond Rendimiento del condensador 
ηevap Rendimiento del evaporador 
ηin Rendimiento indicado 
ρaire Densidad del aire (Kg/m
3) 
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 I. PLANOS DE LA VIVIENDA 
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II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
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 III. FACTURAS DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL 
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 IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CALDERAS DE GAS Y GASOIL 
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